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Objetivo

Trabajo 
realizado

Siguiente 
paso

Analizar estrategias de ventilación 
en aulas  

Estado del arte de protocolos de 
ventilación natural en aulas  

Protocolo de ventilación natural 
en aulas  

Análisis de la eficiencia de un 
recuperador de calor  

+

Limitaciones Control de la tasa de renovación 
de aire y eficiencia energética 

Desafío Garantizar una buena calidad de 
aire interior en aulas
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Figuras 1 y 2: Protocolo de ventilación natural en aulas. Pautas para una buena ventilación
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Figuras 3 y 4: Protocolo de ventilación natural en aulas. Determinación de la tasa de renovación de aire



Para el análisis de la eficiencia de un recuperador de calor:

ü Sensores IoT de temperatura y humedad relativa

ü Gateway

ü Panel dashboard

q Instalación de ventilación mecánica con recuperador de calor

q Cálculos  
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Información 
para usuarios
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Figuras 5 y 6: Instalación de ventilación mecánica con recuperador de calor

Figuras 7 y 8: Siber DF Excellent 3
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Figura 9: Esquema de la arquitectura de red IoT

Figura 10: Sensores IoT de temperatura 
y humedad relativa

Figura 11: Gateway IoT instalado en la azotea de la escuela
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Figura 12: Panel dashboard con valores de monitorización de los sensores a tiempo real



MUCHAS GRACIAS!
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